
instruction de raccord 
electrical installation

Contrôle d’humidité inclus 
avec le RCFM-150 

humidity controler inclued 
with the RCFM-150

Transformateur de 24 V 
de la fournaise 

24 V transformer from 
furnace
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Units: Inches

Fournaise 
Furnace

sortie d’air 
chaud 
Exit hot air

retour d’air de la fournaise 
Furnace air return

air frais de l’extérieur 
Fresh air from outside

air vicié vers l’extérieur 
Stale air to outside

installation sur un système à air pulsé  
Installation air pulsated system


